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Brandschutz Metallbau
= Bestandsaufnahme = Tiren
= Brandschutzkonzepte ® Feuerschutztliren
= Vorbegehung zur Brandschau = Fenster
m Fachbauleitung Brandschutz m Hoftore
= Zaunanlagen
= Fassaden
m \Wintergéarten
m Metallbau

Fundamentale Leistungen

m Gerichtsgutachten
= Nachtrags- und Rechnungsprifung
= Abnahme- und Gewdéhrleistungsbegehung

Vertrauen durch langjahrige Kompetenz

'z .

Mittwoch, 8. November 2017 Josef FalRbender, Sachverstandiger: info@sv-fassbender.de, +49 172 25 05 676




Feuerschutzabschllsse und Feststellanlagen
Fehler vermeiden

e Feuerschutz- und Rauchschutzabschliisse

e Anspruche im Wandel der Zeit

e Vor 20 Jahren:
e Offnen, SchlieRen
e Feststellanlagen
e Antrieb

 Heute komplexe Anforderungen zusatzlich
e Optik
* Bequemlichkeit
e Barrierefreiheit
e Zustandsmeldung / Vernetzung



Feuerschutzabschllsse und Feststellanlagen
Fehler vermeiden

e Definition der Anforderungen

e Klassifikation Brandschutzkonzept
e Feuerschutz / Rauchschutz
e Barrierefreiheit
e Fluchtweg
e Lichte Durchgangsbreite
e DIN EN 179 oder DIN EN 1125

e Klassifikation Versicherungen
e RC Klassifizierung 1 -6
* Rickmeldungen



Feuerschutzabschllsse und Feststellanlagen
Fehler vermeiden

e Definition der Anforderungen

e Klassifikation Architekt
e Gestaltung
e Farbe
e Glas

e Klassifikation Nutzer
* Nutzung
e Sicherheit
* Vernetzung
e Optik
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* Feuerschutzabschlisse innen und auRen — Stand der Normung

e Zulassung — Prifzeugnis - Montageanleitung

DIN 4102 und DIN 18095

DIES

Deutsches Institut fiir Bautechnik
ISTA ES OFFENTLICHEN RECHTS

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

Ubereinstimmungsbestatigung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das den Feuerschutzabschluss/die Feuer-

schutzabschliisse eingebaut hat: ...

— Bauvorhaben ...

- Zeitraum des Einbaus

des Feuerschutzabschlusses / der Feuerschutzabschliisse: ....
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e Feuerschutzabschlusse innen und aulRen — Stand der Normung

Member of
Deutsches . .
st Quelle: Novoferm
o DIBt -'
Bautechnik WA En:rta eu
Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten 8 * *
Bautechnisches Prifamt Benannt

Eine vom Bund und den Landern X gemaB Arikel 20 K

: : der Merardnung (EU]
gemeinsam getragene Anstalt des offantlichen Rechts e

i Nr. 205/2011 und Mit- *
glied der EOTA {Europa-
ische Organisation
&  furTechnische
Bewertung|

'S *
A
Europaische ETA-17/0043
Technische Bewertung vom 07.07.2017
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e Feuerschutzabschlisse innen und aulen — Stand der Normung

¢ 01.11.2016 - 01.11.2019 — Koexistenzphase von Zulassung und
Europadischen Vorgaben
e Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501 -2 ( ETA)

e DIN EN 16034 Leistungseigenschaften FS und /oder RS
e DIN EN 14351 — 1 fur AulSentliren
e DIN EN 14351 — 2 fur Innenturen
e DIN EN 16361 fur Automatikttren
e DIN EN 13241 fur Tore



Feuerschutzabschllsse und Feststellanlagen

Fehler vermeiden
Feuerhemmend
T-30 El,30-C5
T-30-RS E1,30-C5S,00
F-30 EI30
T-60 El,60-C5
T-60-RS E1,60-C55500
Feuerbestandig
T-90 EI1,90-C5
T-90-RS E1290-C55500
F-90 EI90
RS C5S,00
630 E30




Feuerschutzabschllsse und Feststellanlagen
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Dokumentation einer Feuerschutztiire/Feuerschutzabschluss

Alt

Zulassung
Ubereinstimmungserkldrung
Kennzeichnungsschild
Einbau- Und Montageanleitung

Prif- und Wartungsanleitung

Neu

ETA - Europaische Technische
Bewertung

Ubereinstimmungserklarung
CE - Kennzeichnung
Leistungserklarung

Einbau- und Montageanleitung

Prif- und Wartungsanleitung
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* Beispiel einer Anfrage per E-Mail, Oktober 2016

Guten Morgen,

wir hatten gerne Interesse an eine Brandschutztir mit Feuerwiderstandsklasse F30. Uns ist
wichtig, dass die Tur optisch was her macht egal ob Alu-. Stahl oder Holz. Wir wollen eine
einfache Ausfihrung ohne Glas und wollen es 1-fliigelig haben.

Die Abmessung betragt ca. 90 x 200 cm. Das Turschloss soll eine einfache Funktion haben.
Wir waren Dankbar wenn Sie uns ein Angebot zukommen lassen.



Feuerschutzabschllsse und Feststellanlagen
Fehler vermeiden

e Lichte Durchgangsbreite und DIN EN 179 / DIN EN 1125

Darstellung T30 Aluminium-Feuerschutztar, 2-flugelig
mit 3D-Band mit Drehpunkt 20 mm

,|
7,

Lichte Durchgangsbreite = RAM - 288

2-flugelige Tir
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i} \
ichte Durchgangsbreite
Gel'lflugel RAM-158

RahmenauBenmaf

e Quelle: Ho6rmann
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e Lichte Durchgangsbreite und DIN EN 179 / DIN EN 1125

it Rk
\ \
P
{: 150 C: 100

Paniktiirversc hluss Typ A Paniktiirversc hluss Typ B

e Quelle: DIN EN 1125
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e Lichte Durchgangsbreite und DIN EN 179 / DIN EN 1125

Darstellung T30 Aluminium-Feuerschutztiir, 2-flugelig
mit 3D-Band mit Drehpunkt 20 mm

2-flugelige Tur

°:§ ‘s u;.o
a
.

RAM —488mm bzw 588mm

* Quelle: Hormann — Bearbeitung Josef FaRbender
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e Wandmaterial: Vorgefundene Ausfihrung T-90-Klappe:

Mittwoch, 8. November 2017 Josef FaRbender, Sachverstandiger: info@sv-fassbender.de, +49 172 25 05 676
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e Vorgefundene Ausfihrung:

i,
s
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Feuerschutzabschllsse und Feststellanlagen
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 Wandmaterial gemal Zulassung und Einbauanleitung

Tab. 1: Zuldssige Wande und min. Wanddicken (mm

TTTre—— Stahitir T 9 D
Wand T
Beton DIN 1045-1, Festigkeit = G12/15 100 1009 100 9 1007 140 100 18) 140
1404 140 9 140 13 140 13
Mauerwerk DIN 1053-1, Steinfestigkeit = 12, 115 1153 1159 1157 175 115 18) 1759
Mértelgruppe = 2 240 4 1758 | 1753119 175118 | 2409
175 19 17) 175 13
a0
Porenbeton-Block oder Plansteing, DIN 4165-3, 115 1503 175 1757 200 17518 200
Festigkeitsklasse = 4, Porenbetonplatten nach 1754 2003 200 13
abZ Y, Festigkeitskl. = 4.4 2404
TOTa O WA TTaCT ADE oo, PO A = o) = e os s TOorere) oo s oS
Montagewand F90-A, DIN 4102-4/Tab. 48 9 100 100 100 9 1003 1259 1259 125 10)9)
Montagewand F20-B, DIN 4102-4/Tab. 49 - 130 13 | 130 113 - - - -

Mittwoch, 8. November 2017
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Feuerschutzabschllsse und Feststellanlagen
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e Folge: Verlust der Zulassung
 Ubereinstimmungserklarung war unterzeichnet
* Abnahme durch Fachbauleiter

* Folgen im Schadensfall fiir die Beteiligten ??7?7?



Feuerschutzabschllsse und Feststellanlagen
Fehler vermeiden

e Rohbaurichtmalde

 Feuerschutzabschlisse mit Normmalien

31 Feuerschutz- und Rauchschutztiren

Die jeweilige Zulassung kénnen Sie unter
www.hoermann.de/dokumentation/
zulassungsbescheide-fuer-feuerschutzabschluesse/
einsehen. Die Zulassung muss an der Verwendungsstelle
vorliegen.

*  Die angegeben Informationen sind Mindestanforderungen
fur den Einbau in Deutschland. Bei Einbau in anderen
Landem gelten die jeweiligen nationalen Zulassungen,
wobei die Materialkennwerte mindestens der DIN
zugrunde gelegt werden miissen.

* Beachten Sie die DIN 18093 (Einbau von Feuerschutz-
tiren) und die DIN 18100 (Wandéffnungen fiir Tiren) bzw.
die landerspezifischen Vorschriften.
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e RohbaurichtmalRe, Quelle DIN 18100

N\

p——— A -

15

10 BaurichtmaR z. B. 875 10

Z A

NennmaR der Offnung z. B.
885

Zulassiges KleinstmaR =
BaurichtmaR z. B. 2000

% zulassiges Kleinstmal} =
BaurichtmaR z. B. 875

Nennmal z. B. 2005

2uldssiges GroBtmaR z. B. 2015

OFF
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e Rohbaurichtmalle

Mittwoch, 8. November 2017 Josef FalRbender, Sachverstandiger: info@sv-fassbender.de, +49 172 25 05 676
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e RohbaurichtmalRe Rohrrahmenelemente, Quelle Hormann:
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Montagesituationen sind nicht ubertragbar
Herstellerspezifisch

Typenspezifisch
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 Nachruistungen an Feuerschutzabschlissen

Zulassungserteilung vor dem 01.01.2010:

nicht das Produktionsdatum:
Mitteilung des DIBT vom 01.02.1996 : Anderung bei Feuerschutzabschliissen

Zulassungserteilung nach dem 01.01.2010:

GemalR Anhang der jeweiligen Zulassung
Nach DIN EN 16034 — Keine Anderung méglich - Abwarten
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 Nachristungen an Feuerschutzabschlissen

 DIBT-Mitteilung 01.02.1996: Zuldssige Anderungen und Ergdnzungen, die ausschlieRlich
bei der Herstellung der Feuerschutzabschlisse durchgefiihrt werden durfen

e 2,24
Einbau geeigneter elektrischer Turoffner nach dem Arbeitsstromprinzip, sofern sie aus

Werkstoffen bestehen, deren Schmelzpunkt nicht unter 1000° liegt. Diese elektrischen
Turoffner durfen nicht an Drehfligeltiren verwendet werden, die mit einem Federband
als SchlieBmittel ausgerustet sind. Sie dirfen nicht mit Dauerentriegelung betrieben

werden.
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e Nachrustungen an Feuerschutzabschlissen
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e Nachrustungen an Feuerschutzabschlissen

o oakl2015 03:47 PM
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Jegliche Anderungen an Feuerschutzabschlissen nur

nach

eingehender, vorheriger Prifung
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* Feststellanlagen mit Zulassung und Z - Nummer

e Quelle: GEZE
Deutsches
Institut
fir D | Bt
Bautechnilk
Zulassungsstelle fir Bauprodukte und Bauvarten
Bautechnisches Prifamt

Eina vom Bund und den Landern

gemeinsam getragene Anstall des difentlichen Rechis

A"gem Eiﬂe Mitglied der EQTA, der UEALe und der WFTAQ
bauaufsichtliche
Zulassung Datum: Geschéliszeichen:

17.10.2012 Il 33-1.6.5-6/12
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e Feststellanlagen nach M VV TB mit Z - Nummer

e Quelle: ECO
Deutsches
Institut
A DIBt
Bautechnik
Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt
Eine vom Bund und den Léndern

gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechis

Allgeme ine Mitglied der EOTA, der UEAte und der WFTAO
Bauartgenehmigung
Datum: Geschéaftszeichen:
03.08.2017 Nl 33-1.6.500-45/17
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e \Vorgaben fur Feststellanlagen

e DIBT — Richtlinie fiir Feststellanlagen: Zulassung vor dem 01.01.2012 erteilt

* In der Zulassung der Feststellanlage: Zulassung nach dem 01.01.2012 erteilt

* |n der Bauartgenehmigung enthalten
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Dokumentation einer Feststellanlage

Alt

Zulassung
Inbetriebnahmprotokoll
Kennzeichnungsschild

Einbau- Und Montageanleitung
Prif- und Wartungsanleitung

Neu
Bauartgenehmigung
Inbetriebnahmprotokoll
Kennzeichnungsschild
CE - Kennzeichnung
Leistungserklarung
Einbau- und Montageanleitung
Prif- und Wartungsanleitung
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Quelle: Dorma
Schnitt A- A Schnitt B-B

i Melderanordnung dort, wo zuerst die grofite
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* Fehler bei Feststellanlagen

B . W
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e Fehler bei Feststellanlagen
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e Fehler bei Feststellanlagen

Abstand >100 mm
Sturzmelder ohne Winkelkonsole

Ea—
FEYOEHZON3Z 01:04 PM
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Wartung von Feuerschutzabschlissen und Feststellanlagen

e Feststellanlagen — gemals DIN 14677
* Einmal Monatlich ( alle drei Monate) durch den Betreiber

e Einmal Jahrlich durch einen Fachmann
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Wartung von Feuerschutzabschlissen und Feststellanlagen

* Feuerschutzabschlisse ( FSA und RS )

e MBO - ... zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass
der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer
und Rauch vorgebeugt wird.....

e ASR 1.7 ... gemald der Zulassung ( und Montageanleitung)

e (50.000 Betatigungen oder) einmal jahrlich
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Mittwoch, 8. November 2017

o

Herzlichen Dank fur lhre Aufmerksamkeit

offentlich bestellter und vereidigter

Sachverstandiger

Mobil: 0172 - 250 56 76
info@sv-fassbender.de

offentlich bestellter
und vereidigter
Sachverstandiger der
HWK Aachen fur das
Metallbauerhandwerk

Metallbauermeister

Internationaler
Schweilffachmann

Josef FalRbender, Sachverstandiger: info@sv-fassbender.de, +49 172 25 05 676

Standort NRW
Euskirchener Stralte 89
53902 Bad Munstereifel
Tel.. 02253 - 54 55 930
Fax: 02253 -54 55933
Mobil: 0172 - 250 56 76

Standort Hessen

Theodor-Heuss-Allee 112
60486 Frankfurt am Main
Tel.: 069 -66 77 41 330

info@sv-fassbender.de
www.sv-fassbender.de
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